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电力设备预防性试验规程

十一、电力电缆线路
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11.3 橡塑绝缘电力电缆线路

橡塑绝缘电力电缆是指聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘和乙丙橡皮绝缘电力电缆。

11.3.1 橡塑绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和要求见表 24。

表 24 橡塑绝缘电力电
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表 25 橡塑绝缘电力电缆的直流耐压试验电压：kV

电缆额定电压U0/U 直流试验电压 电缆额定电压U0/U 直流试验电压

1.8/3 11 21/35 63

3.6/6 18 26/35 78
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